
Másodperenként 100 MJ elektromos energiát kell a fogyasztókhoz eljuttatni 20 km hosszú, 100 mm

2
keresztmet-

szet¶ alumínium távvezetéken. Mekkora a veszteség, ha a felhasználás helyén 100 kV a feszültség? Mekkora lenne a

veszteség 380 V feszültségnél?

(4 pont) (Á) Komárom-Esztergom megyei �Ifjú �zikus� verseny
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